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1

別紙4年間設備定期点検業務のオートクレーブ（高
圧蒸気滅菌装置）の性能検査ですが、検査に係る
費用は別途とし、立会のみの対応と考えてよろし
いでしょうか。

お見込みのとおりです。

山陽小野田市民病院施設管理業務に関する質問に対する回答


